- 7 ENERGIE\WEND3R
Ingenieure flr Gebaudetechnik

und Energiemanagement GmbH

BESCHEINIGUNG

Das Warmenetz der

Isener RegioNahWarme GmbH
Thonbach 3, 84424 Isen

wurde durch das Planungsbiiro

Energiewender GmbH
See 5, 84149 Velden

Nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309-1 (Stand 05/2021) geprift und bewertet:

Primarenergiefaktor fo nach AGFW FW 309-1:2021:
0,22

Primérenergiefaktor fp rw nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)
0,20

CO2-Emissionsfaktor fcozeq AGFW FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG):
21,89 g/kWh

Datenbasis: Betriebsdaten / Die Berechnung erfolgte auf Basis von Planungsdaten.

Giltigkeit: Diese Bescheinigung ist giiltig bis zum 20.10.2029, sofern keine Anderung der
Anlagenkonfiguration oder des Energietrdgermixes erflogt, welche den Primarenergie-
beziehungsweise Emissionsfaktor wesentlich erhoht oder verringert.

Velden, den 27.10.2022 Andreas Strobl B. Eng. (FH)
Geschaftsfiihrer

Energiewender GmbH
See 5
84149 Velden



